
平成24年度　週検査結果総括表その１

水質
基準等

地点 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均

℃ 原水 4 17.0 13.2 14.6 5 22.3 14.9 19.5 4 25.2 21.0 23.8 5 31.5 23.3 28.6 4 30.7 26.6 29.0 4 29.3 21.5 25.6

浄水 4 17.0 13.2 14.6 5 22.3 14.9 19.5 4 25.2 21.0 23.8 5 31.5 23.3 28.6 4 30.7 26.6 29.0 4 29.3 21.5 25.6

清水 4 21.6 14.9 18.4 5 27.4 16.8 23.2 4 27.0 21.9 24.8 5 35.0 23.1 31.5 4 33.6 27.5 31.7 4 33.0 24.4 27.7

鯖江 4 19.8 14.6 17.3 5 27.1 15.4 22.3 4 27.1 19.9 24.5 5 33.0 22.3 30.2 4 33.5 27.6 31.2 4 29.9 24.2 25.8

南条 4 19.1 14.0 16.6 5 25.3 15.5 21.0 4 25.2 19.8 23.5 5 31.8 23.0 28.8 4 33.1 27.1 30.3 4 29.1 23.0 25.4

朝日 1 16.2 16.2 16.2 1 17.1 17.1 17.1 1 21.3 21.3 21.3 1 36.6 36.6 36.6 1 26.7 26.7 26.7 1 24.1 24.1 24.1

今立 1 16.0 16.0 16.0 1 15.5 15.5 15.5 1 20.1 20.1 20.1 1 33.3 33.3 33.3 1 27.8 27.8 27.8 1 24.7 24.7 24.7

℃ 原水 4 9.4 7.3 8.2 5 14.4 11.3 12.7 4 17.0 15.3 16.3 5 20.4 17.5 18.9 4 22.2 18.0 20.1 4 22.2 19.5 21.4

浄水 4 10.2 7.8 8.8 5 15.6 12.3 13.6 4 18.2 16.3 17.2 5 21.9 18.6 20.2 4 22.0 19.2 20.9 4 23.5 20.5 22.4

清水 4 11.2 7.8 9.3 5 16.5 13.0 14.4 4 18.4 17.4 18.0 5 23.5 18.5 20.8 4 23.8 21.4 22.4 4 23.5 21.4 22.8

鯖江 4 10.7 7.9 9.1 5 16.0 12.3 14.1 4 18.9 16.9 17.8 5 21.8 18.0 20.2 4 21.8 19.2 20.6 4 22.8 20.3 22.0

南条 4 11.7 8.2 9.7 5 17.3 13.6 15.1 4 19.7 18.4 19.0 5 23.8 19.2 21.6 4 24.2 21.7 22.9 4 23.7 21.3 23.0

朝日 1 10.1 10.1 10.1 1 14.1 14.1 14.1 1 18.7 18.7 18.7 1 22.0 22.0 22.0 1 21.7 21.7 21.7 1 23.4 23.4 23.4

今立 1 9.6 9.6 9.6 1 14.0 14.0 14.0 1 18.2 18.2 18.2 1 21.8 21.8 21.8 1 20.8 20.8 20.8 1 22.7 22.7 22.7

濁度 比濁 2度 原水 4 6.2 3.7 5.2 5 3.3 1.7 2.5 4 2.5 1.2 2.0 5 3.1 1.8 2.3 4 30.0 2.7 10.8 4 2.8 2.4 2.7

（基-50） 以下 浄水 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

清水 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

鯖江 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

南条 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

朝日 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0

今立 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0

積分 2度 原水 4 6.37 3.56 5.40 5 3.20 1.52 2.36 4 3.14 1.32 2.22 5 3.24 1.76 2.39 4 24.14 2.59 9.27 4 2.97 2.21 2.57

以下 浄水 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

清水 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

鯖江 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

南条 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

朝日 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00

今立 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00

色度 比色 5度 原水 4 2.5 2.0 2.1 5 3.5 3.0 3.2 4 3.5 3.2 3.4 5 4.0 3.5 3.9 4 14.0 3.5 6.4 4 5.5 4.0 4.8

（基-49） 以下 浄水 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

清水 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

鯖江 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 0.5 0.5 0.1 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

南条 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 0.5 0.5 0.1 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0

朝日 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0

今立 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0

透過 5度 原水 4 1.13 1.00 1.06 5 1.40 1.26 1.35 4 1.64 1.38 1.49 5 1.95 1.54 1.83 4 8.63 1.45 3.40 4 3.07 1.93 2.46

以下 浄水 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

清水 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

鯖江 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

南条 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

朝日 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00

今立 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00

5.8～ 原水 4 7.37 7.33 7.35 5 7.37 7.34 7.36 4 7.43 7.39 7.41 5 7.46 7.35 7.41 4 7.44 7.11 7.35 4 7.47 7.37 7.43

8.6 浄水 4 7.23 7.21 7.22 5 7.29 7.18 7.21 4 7.26 7.19 7.23 5 7.25 7.20 7.22 4 7.29 7.19 7.22 4 7.28 7.21 7.26

清水 4 7.35 7.28 7.31 5 7.41 7.30 7.37 4 7.47 7.40 7.44 5 7.42 7.37 7.40 4 7.47 7.40 7.44 4 7.47 7.40 7.43

鯖江 4 7.30 7.27 7.28 5 7.34 7.26 7.30 4 7.39 7.34 7.37 5 7.38 7.10 7.29 4 7.36 7.32 7.35 4 7.43 7.36 7.40

南条 4 7.28 7.24 7.25 5 7.31 7.23 7.28 4 7.36 7.32 7.34 5 7.38 7.29 7.32 4 7.36 7.31 7.34 4 7.42 7.36 7.38

朝日 1 7.32 7.32 7.32 1 7.34 7.34 7.34 1 7.37 7.37 7.37 1 7.41 7.41 7.41 1 7.35 7.35 7.35 1 7.38 7.38 7.38

今立 1 7.32 7.32 7.32 1 7.32 7.32 7.32 1 7.34 7.34 7.34 1 7.41 7.41 7.41 1 7.35 7.35 7.35 1 7.39 7.39 7.39

0.1～ 原水 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

1 浄水 4 0.34 0.33 0.34 5 0.34 0.32 0.33 4 0.37 0.35 0.36 5 0.38 0.36 0.37 4 0.37 0.32 0.35 4 0.37 0.35 0.36

mg/l 清水 4 0.34 0.33 0.34 5 0.32 0.28 0.30 4 0.33 0.31 0.32 5 0.34 0.30 0.32 4 0.34 0.31 0.33 4 0.35 0.32 0.33

鯖江 4 0.33 0.31 0.32 5 0.32 0.29 0.31 4 0.34 0.32 0.33 5 0.34 0.31 0.33 4 0.34 0.26 0.31 4 0.34 0.32 0.33

南条 4 0.32 0.31 0.32 5 0.31 0.28 0.30 4 0.34 0.30 0.32 5 0.35 0.31 0.33 4 0.33 0.27 0.31 4 0.33 0.31 0.32

朝日 1 0.34 0.34 0.34 1 0.32 0.32 0.32 1 0.33 0.33 0.33 1 0.33 0.33 0.33 1 0.31 0.31 0.31 1 0.34 0.34 0.34

今立 1 0.32 0.32 0.32 1 0.31 0.31 0.31 1 0.33 0.33 0.33 1 0.32 0.32 0.32 1 0.27 0.27 0.27 1 0.34 0.34 0.34

※1：データに「ND」を含む項目の平均値については、便宜上「ND」を「０」として計算した。

※2：朝日および今立中継ポンプ場については、水質管理計画に追加して月１回週検査を実施したものである。

（管-16）
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項目

気　温

水　温

（他-1）

残留塩素

（基-46）

8月 9月



回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均

5 21.9 12.3 17.2 4 15.0 5.8 10.2 4 8.5 2.0 4.6 5 5.0 -1.1 2.3 4 3.1 -0.5 1.1 4 13.5 4.2 7.1 52 31.5 -1.1 15.4

5 21.9 12.3 17.2 4 15.0 5.8 10.6 4 8.5 2.0 4.6 5 5.0 -1.1 2.3 4 3.1 -0.5 1.1 4 13.5 4.2 7.1 52 31.5 -1.1 15.4

5 26.2 14.0 20.9 4 16.6 7.5 13.7 4 9.2 1.6 5.5 5 6.3 0.3 4.0 4 6.8 2.5 4.8 4 15.5 8.4 11.9 52 35.0 0.3 18.2

5 23.7 13.8 18.3 4 15.1 5.6 11.7 4 8.4 1.8 4.9 5 5.6 0.2 2.9 4 4.5 1.0 3.1 4 15.3 6.2 10.5 52 33.5 0.2 17.0

5 22.6 13.2 17.8 4 16.1 5.4 11.3 4 8.1 2.2 4.6 5 5.4 0.7 2.9 4 4.2 0.5 2.3 4 14.8 6.0 9.1 52 33.1 0.5 16.2

1 24.3 24.3 24.3 1 14.6 14.6 14.6 1 5.2 5.2 5.2 1 3.8 3.8 3.8 1 3.9 3.9 3.9 1 17.0 17.0 17.0 12 36.6 3.8 17.6

1 17.3 17.3 17.3 1 14.4 14.4 14.4 1 6.8 6.8 6.8 1 2.0 2.0 2.0 1 0.4 0.4 0.4 1 9.0 9.0 9.0 12 33.3 0.4 15.6

5 18.1 13.8 16.5 4 13.3 10.1 11.6 4 9.0 6.1 7.3 5 6.0 4.2 5.3 4 6.2 4.2 4.9 4 8.6 5.6 6.8 52 22.2 4.2 12.6

5 18.9 14.8 17.2 4 14.8 10.3 12.5 4 8.9 6.0 7.3 5 6.2 3.8 5.2 4 6.3 4.2 5.1 4 9.0 6.2 7.3 52 23.5 3.8 13.2

5 20.8 16.7 18.6 4 16.7 11.8 14.2 4 10.5 7.8 8.8 5 7.0 5.5 6.4 4 6.6 5.2 5.9 4 8.8 6.2 7.7 52 23.8 5.2 14.1

5 18.5 15.2 17.1 4 15.2 10.6 12.7 4 9.1 6.2 7.6 5 6.3 3.8 5.4 4 6.4 4.8 5.3 4 8.8 6.3 7.5 52 22.8 3.8 13.3

5 19.9 15.8 17.8 4 15.8 10.8 13.2 4 9.5 6.8 7.9 5 6.2 4.4 5.7 4 6.5 5.0 5.5 4 9.3 6.3 7.9 52 24.2 4.4 14.1

1 18.1 18.1 18.1 1 14.1 14.1 14.1 1 8.2 8.2 8.2 1 6.3 6.3 6.3 1 5.2 5.2 5.2 1 6.8 6.8 6.8 12 23.4 5.2 14.1

1 17.1 17.1 17.1 1 13.5 13.5 13.5 1 8.2 8.2 8.2 1 5.7 5.7 5.7 1 4.8 4.8 4.8 1 6.8 6.8 6.8 12 22.7 4.8 13.6

5 3.7 1.1 2.1 4 3.5 0.8 2.1 4 3.0 1.0 1.8 5 2.1 1.2 1.6 4 5.6 0.6 2.4 4 10.0 1.9 4.8 52 30.0 0.6 3.2

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 ND ND 0.0

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 ND ND 0.0

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 ND ND 0.0

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 ND ND 0.0

1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 12 ND ND 0.0

1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 12 ND ND 0.0

5 3.99 0.98 2.08 4 3.68 0.82 2.12 4 3.17 0.95 1.73 5 1.97 1.19 1.51 4 6.20 0.62 2.58 4 9.56 1.59 4.25 52 24.14 0.62 3.12

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 12 ND ND 0.00

1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 12 ND ND 0.00

5 5.5 3.0 3.8 4 5.5 3.2 4.2 4 3.5 3.0 3.4 5 3.5 2.5 3.1 4 4.0 2.5 3.3 4 4.0 3.0 3.5 52 14.0 2.0 3.7

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 ND ND 0.0

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 ND ND 0.0

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 0.5 ND 0.0

5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 5 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 4 ND ND 0.0 52 0.5 ND 0.0

1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 12 ND ND 0.0

1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 1 ND ND 0.0 12 ND ND 0.0

5 3.46 1.39 2.00 4 3.41 1.41 2.22 4 1.74 1.40 1.54 5 1.69 1.11 1.37 4 1.88 1.08 1.47 4 2.11 1.12 1.44 52 8.63 1.00 1.79

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 12 ND ND 0.00

1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 12 ND ND 0.00

5 7.54 7.45 7.48 4 7.58 7.38 7.47 4 7.47 7.35 7.41 5 7.45 7.31 7.37 4 7.43 7.25 7.32 4 7.40 7.28 7.34 52 7.58 7.11 7.39

5 7.29 7.23 7.25 4 7.27 7.21 7.24 4 7.20 7.12 7.17 5 7.21 7.14 7.17 4 7.23 7.14 7.18 4 7.22 7.16 7.20 52 7.29 7.12 7.21

5 7.44 7.39 7.42 4 7.39 7.32 7.36 4 7.29 7.26 7.27 5 7.35 7.22 7.26 4 7.28 7.23 7.25 4 7.33 7.24 7.30 52 7.47 7.22 7.35

5 7.41 7.34 7.37 4 7.37 7.29 7.34 4 7.28 7.23 7.26 5 7.32 7.18 7.23 4 7.23 7.20 7.22 4 7.33 7.20 7.28 52 7.43 7.10 7.31

5 7.38 7.33 7.36 4 7.37 7.29 7.33 4 7.25 7.23 7.24 5 7.31 7.19 7.23 4 7.23 7.18 7.21 4 7.30 7.18 7.26 52 7.42 7.18 7.29

1 7.43 7.43 7.43 1 7.40 7.40 7.40 1 7.26 7.26 7.26 1 7.23 7.23 7.23 1 7.21 7.21 7.21 1 7.22 7.22 7.22 12 7.43 7.21 7.33

1 7.42 7.42 7.42 1 7.39 7.39 7.39 1 7.28 7.28 7.28 1 7.23 7.23 7.23 1 7.20 7.20 7.20 1 7.20 7.20 7.20 12 7.42 7.20 7.32

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － -

5 0.38 0.36 0.37 4 0.37 0.34 0.36 4 0.34 0.32 0.34 5 0.34 0.33 0.34 4 0.35 0.33 0.34 4 0.34 0.33 0.34 52 0.38 0.32 0.35

5 0.34 0.31 0.32 4 0.34 0.31 0.33 4 0.34 0.31 0.33 5 0.34 0.31 0.33 4 0.34 0.33 0.33 4 0.34 0.32 0.33 52 0.35 0.28 0.33

5 0.35 0.32 0.33 4 0.34 0.32 0.33 4 0.33 0.31 0.33 5 0.33 0.32 0.33 4 0.34 0.32 0.33 4 0.33 0.32 0.32 52 0.35 0.26 0.32

5 0.33 0.29 0.31 4 0.33 0.31 0.32 4 0.33 0.31 0.32 5 0.33 0.31 0.32 4 0.33 0.31 0.32 4 0.33 0.31 0.32 52 0.35 0.27 0.32

1 0.34 0.34 0.34 1 0.34 0.34 0.34 1 0.35 0.35 0.35 1 0.33 0.33 0.33 1 0.35 0.35 0.35 1 0.35 0.35 0.35 12 0.35 0.31 0.34

1 0.32 0.32 0.32 1 0.32 0.32 0.32 1 0.33 0.33 0.33 1 0.33 0.33 0.33 1 0.33 0.33 0.33 1 0.33 0.33 0.33 12 0.34 0.27 0.32

10月 11月 年間12月 1月 2月 3月



平成24年度　週検査結果総括表その２

水質
基準等

地点 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均

3mg/l 原水 4 2.1 1.9 2.0 5 2.3 1.8 2.1 4 2.9 2.4 2.6 5 3.3 2.6 2.9 4 17.9 2.7 7.3 4 3.6 2.3 3.0

以下 浄水 4 0.3 0.2 0.3 5 0.9 0.2 0.4 4 0.6 0.5 0.6 5 0.6 0.3 0.5 4 1.4 0.2 0.6 4 0.4 0.2 0.3

清水 4 0.3 0.2 0.2 5 0.4 0.2 0.3 4 0.9 0.5 0.7 5 0.7 0.3 0.5 4 0.4 0.2 0.3 4 0.3 0.2 0.2

鯖江 4 0.3 0.2 0.3 5 0.7 0.2 0.3 4 0.6 0.5 0.5 5 0.7 0.3 0.4 4 0.5 0.2 0.4 4 0.3 0.2 0.2

南条 4 0.3 0.2 0.3 5 0.6 0.2 0.3 4 0.6 0.5 0.6 5 0.6 0.3 0.4 4 0.5 0.2 0.4 4 0.3 0.2 0.2

朝日 1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.6 0.6 0.6 1 0.6 0.6 0.6 1 0.5 0.5 0.5 1 0.2 0.2 0.2

今立 1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.5 0.5 0.5 1 0.6 0.6 0.6 1 0.5 0.5 0.5 1 0.2 0.2 0.2

3mg/l 原水 4 0.5 0.4 0.4 5 0.7 0.5 0.6 4 0.8 0.6 0.7 5 0.7 0.6 0.6 4 2.6 0.8 1.3 4 0.9 0.7 0.8

以下 浄水 4 0.2 0.1 0.1 5 0.4 0.2 0.2 4 0.4 0.2 0.3 5 0.4 0.2 0.3 4 0.7 0.1 0.3 4 0.2 0.2 0.2

清水 4 0.2 0.1 0.2 5 0.4 0.2 0.2 4 0.4 0.3 0.3 5 0.5 0.2 0.3 4 0.3 0.2 0.2 4 0.3 0.2 0.2

鯖江 4 0.2 0.1 0.2 5 0.3 0.1 0.2 4 0.4 0.3 0.3 5 0.5 0.2 0.3 4 0.6 0.1 0.3 4 0.2 0.2 0.2

南条 4 0.2 0.1 0.2 5 0.4 0.2 0.3 4 0.3 0.3 0.3 5 0.5 0.2 0.3 4 0.5 0.1 0.3 4 0.3 0.2 0.3

朝日 1 0.1 0.1 0.1 1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.4 0.4 0.4 1 0.3 0.3 0.3 1 0.2 0.2 0.2

今立 1 0.1 0.1 0.1 1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.4 0.4 0.4 1 0.6 0.6 0.6 1 0.3 0.3 0.3

mS/m 原水 4 6.64 5.45 6.00 5 7.26 5.99 6.72 4 7.98 7.48 7.77 5 8.09 7.23 7.79 4 8.91 7.04 8.24 4 9.48 8.86 9.22

浄水 4 7.40 5.97 6.61 5 8.19 6.81 7.57 4 8.98 8.35 8.74 5 9.12 8.16 8.77 4 10.06 9.39 9.74 4 10.63 9.87 10.33

清水 4 7.48 6.06 6.72 5 8.10 6.85 7.51 4 9.19 8.43 8.92 5 9.19 8.25 8.94 4 10.22 9.68 9.96 4 10.87 9.88 10.45

鯖江 4 7.48 6.05 6.68 5 8.20 6.88 7.64 4 9.17 8.48 8.90 5 9.24 8.33 8.95 4 10.24 9.62 9.92 4 10.86 9.94 10.48

南条 4 7.44 6.00 6.65 5 8.16 6.84 7.57 4 9.11 8.42 8.85 5 9.18 8.26 8.89 4 10.20 9.58 9.87 4 10.79 9.84 10.40

朝日 1 6.52 6.52 6.52 1 7.52 7.52 7.52 1 9.17 9.17 9.17 1 9.04 9.04 9.04 1 9.76 9.76 9.76 1 10.67 10.67 10.67

今立 1 6.50 6.50 6.50 1 7.62 7.62 7.62 1 9.18 9.18 9.18 1 9.02 9.02 9.02 1 9.83 9.83 9.83 1 10.67 10.67 10.67

mg/l 原水 4 15.7 13.6 14.3 5 20.4 15.7 18.3 4 23.7 21.7 22.6 5 24.2 20.0 22.5 4 28.2 19.0 24.8 4 29.9 27.4 28.9

浄水 4 14.5 12.5 13.3 5 18.9 14.2 16.6 4 21.2 19.4 20.4 5 21.4 17.9 20.4 4 24.3 18.5 22.2 4 26.7 24.3 25.9

清水 4 14.7 12.5 13.7 5 18.7 14.4 16.3 4 22.7 20.1 21.3 5 21.9 18.6 20.5 4 25.1 22.7 23.9 4 27.8 24.0 26.3

鯖江 4 14.8 12.5 13.5 5 18.6 14.6 16.8 4 21.4 20.0 20.8 5 21.8 18.1 20.5 4 25.5 20.8 23.1 4 27.3 24.0 25.9

南条 4 14.9 12.3 13.3 5 18.4 14.5 16.4 4 20.8 19.2 20.3 5 21.2 17.6 20.2 4 25.0 20.8 22.9 4 27.5 23.7 25.9

朝日 1 13.2 13.2 13.2 1 16.4 16.4 16.4 1 22.1 22.1 22.1 1 20.9 20.9 20.9 1 21.7 21.7 21.7 1 27.1 27.1 27.1

今立 1 13.5 13.5 13.5 1 17.0 17.0 17.0 1 21.7 21.7 21.7 1 20.7 20.7 20.7 1 20.5 20.5 20.5 1 26.8 26.8 26.8

ABS 原水 4 0.046 0.043 0.044 5 0.059 0.051 0.056 4 0.069 0.060 0.065 5 0.084 0.074 0.079 4 0.340 0.075 0.144 4 0.107 0.075 0.094

浄水 4 0.010 0.006 0.009 5 0.024 0.009 0.013 4 0.024 0.016 0.019 5 0.029 0.014 0.019 4 0.040 0.006 0.016 4 0.014 0.008 0.011

清水 4 0.011 0.007 0.010 5 0.024 0.010 0.014 4 0.026 0.019 0.021 5 0.029 0.014 0.020 4 0.015 0.007 0.009 4 0.015 0.009 0.012

鯖江 4 0.010 0.006 0.009 5 0.023 0.009 0.013 4 0.025 0.016 0.020 5 0.028 0.013 0.019 4 0.025 0.006 0.012 4 0.014 0.009 0.012

南条 4 0.010 0.007 0.009 5 0.024 0.009 0.014 4 0.024 0.016 0.020 5 0.027 0.013 0.019 4 0.020 0.006 0.011 4 0.013 0.009 0.011

朝日 1 0.006 0.006 0.006 1 0.012 0.012 0.012 1 0.019 0.019 0.019 1 0.026 0.026 0.026 1 0.012 0.012 0.012 1 0.014 0.014 0.014

今立 1 0.006 0.006 0.006 1 0.011 0.011 0.011 1 0.010 0.010 0.010 1 0.025 0.025 0.025 1 0.023 0.023 0.023 1 0.013 0.013 0.013

ABS 原水 4 0.640 0.546 0.598 5 0.568 0.460 0.503 4 0.599 0.463 0.522 5 0.706 0.497 0.613 4 1.606 0.510 0.862 4 0.751 0.639 0.687

浄水 4 0.573 0.474 0.528 5 0.480 0.366 0.404 4 0.479 0.382 0.418 5 0.574 0.423 0.508 4 0.930 0.395 0.591 4 0.537 0.454 0.496

清水 4 0.582 0.456 0.525 5 0.445 0.294 0.353 4 0.467 0.366 0.399 5 0.594 0.383 0.497 4 0.521 0.362 0.433 4 0.553 0.468 0.517

鯖江 4 0.570 0.468 0.526 5 0.471 0.346 0.389 4 0.470 0.373 0.407 5 0.576 0.412 0.503 4 0.640 0.392 0.515 4 0.526 0.448 0.486

南条 4 0.573 0.467 0.526 5 0.469 0.322 0.381 4 0.469 0.369 0.404 5 0.578 0.408 0.503 4 0.564 0.390 0.493 4 0.532 0.456 0.494

朝日 1 0.492 0.492 0.492 1 0.338 0.338 0.338 1 0.394 0.394 0.394 1 0.428 0.428 0.428 1 0.440 0.440 0.440 1 0.531 0.531 0.531

今立 1 0.495 0.495 0.495 1 0.356 0.356 0.356 1 0.398 0.398 0.398 1 0.438 0.438 0.438 1 0.610 0.610 0.610 1 0.525 0.525 0.525

mg/l 原水 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

浄水 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

清水 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

鯖江 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

南条 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00

朝日 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00

今立 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00

mg/l 原水 4 0.5 0.4 0.4 5 0.4 0.3 0.3 4 0.4 0.3 0.3 5 0.5 0.3 0.4 4 0.8 0.3 0.5 4 0.5 0.4 0.4

浄水 4 0.4 0.3 0.4 5 0.3 0.3 0.3 4 0.3 0.3 0.3 5 0.4 0.3 0.4 4 0.7 0.3 0.5 4 0.4 0.3 0.4

清水 4 0.5 0.3 0.4 5 0.3 0.2 0.2 4 0.3 0.3 0.3 5 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.3 4 0.4 0.3 0.4

鯖江 4 0.4 0.3 0.4 5 0.3 0.2 0.3 4 0.3 0.2 0.3 5 0.4 0.3 0.4 4 0.5 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4

南条 4 0.4 0.3 0.4 5 0.3 0.2 0.3 4 0.3 0.2 0.3 5 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4

朝日 1 0.4 0.4 0.4 1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.4 0.4 0.4

今立 1 0.4 0.4 0.4 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4

※1：データに「ND」を含む項目の平均値については、便宜上「ND」を「０」として計算した。

※2：朝日および今立中継ポンプ場については、水質管理計画に追加して月１回週検査を実施したものである。
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回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均 回 最高 最低 平均

5 3.6 1.6 2.2 4 4.3 1.8 2.9 4 2.5 1.4 1.9 5 1.7 1.1 1.4 4 2.9 0.9 1.8 4 5.3 1.3 2.6 52 17.9 0.9 2.7

5 0.4 0.2 0.3 4 0.6 0.3 0.4 4 0.3 0.2 0.2 5 0.2 0.1 0.2 4 0.2 0.2 0.2 4 0.2 0.1 0.2 52 1.4 0.1 0.3

5 0.4 0.2 0.3 4 0.4 0.2 0.3 4 0.3 0.2 0.2 5 0.3 0.1 0.2 4 0.2 0.1 0.2 4 0.2 0.1 0.2 52 0.9 0.1 0.3

5 0.4 0.2 0.3 4 0.5 0.3 0.4 4 0.3 0.2 0.2 5 0.4 0.1 0.2 4 0.2 0.2 0.2 4 0.2 0.1 0.1 52 0.7 0.1 0.3

5 0.4 0.2 0.3 4 0.5 0.3 0.4 4 0.3 0.2 0.2 5 0.3 0.1 0.2 4 0.2 0.2 0.2 4 0.3 0.1 0.2 52 0.6 0.1 0.3

1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.2 0.2 0.2 1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 12 0.6 0.2 0.3

1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.2 0.2 0.2 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 12 0.6 0.2 0.3

5 1.1 0.6 0.7 4 1.0 0.6 0.7 4 0.4 0.4 0.4 5 0.4 0.4 0.4 4 0.5 0.3 0.4 4 0.7 0.4 0.5 52 2.6 0.3 0.6

5 0.4 0.2 0.3 4 0.4 0.2 0.3 4 0.2 0.1 0.1 5 0.2 0.1 0.1 4 0.2 0.1 0.2 4 0.2 0.1 0.2 52 0.7 0.1 0.2

5 0.5 0.2 0.4 4 0.4 0.2 0.3 4 0.2 0.1 0.1 5 0.2 0.1 0.1 4 0.2 0.1 0.1 4 0.2 0.2 0.2 52 0.5 0.1 0.2

5 0.5 0.3 0.3 4 0.4 0.2 0.3 4 0.1 0.1 0.1 5 0.2 0.1 0.1 4 0.2 0.1 0.2 4 0.2 0.2 0.2 52 0.6 0.1 0.2

5 0.4 0.2 0.3 4 0.4 0.2 0.3 4 0.1 0.1 0.1 5 0.2 0.1 0.2 4 0.2 0.1 0.2 4 0.2 0.2 0.2 52 0.5 0.1 0.2

1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.1 0.1 0.1 1 0.2 0.2 0.2 1 0.1 0.1 0.1 1 0.2 0.2 0.2 12 0.4 0.1 0.2

1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.1 0.1 0.1 1 0.2 0.2 0.2 1 0.1 0.1 0.1 1 0.2 0.2 0.2 12 0.6 0.1 0.3

5 8.78 8.07 8.48 4 8.78 7.46 8.17 4 8.08 7.29 7.62 5 8.22 7.45 7.74 4 8.39 6.94 7.62 4 7.63 6.05 6.85 52 9.48 5.45 7.68

5 9.83 8.96 9.51 4 9.78 8.30 9.20 4 9.00 7.82 8.54 5 9.09 8.08 8.61 4 9.24 7.89 8.54 4 8.26 7.08 7.63 52 10.63 5.97 8.64

5 10.05 8.97 9.61 4 9.94 8.26 9.28 4 8.96 7.62 8.35 5 9.10 8.11 8.59 4 9.25 8.11 8.77 4 8.20 7.46 7.69 52 10.87 6.06 8.72

5 9.96 9.00 9.61 4 9.90 8.31 9.28 4 9.06 7.87 8.59 5 9.08 8.08 8.59 4 9.30 7.98 8.62 4 8.28 7.33 7.72 52 10.86 6.05 8.74

5 9.93 8.92 9.56 4 9.87 8.28 9.24 4 9.03 7.84 8.56 5 9.06 8.05 8.57 4 9.27 7.97 8.61 4 8.25 7.33 7.68 52 10.79 6.00 8.69

1 9.80 9.80 9.80 1 9.85 9.85 9.85 1 7.90 7.90 7.90 1 8.50 8.50 8.50 1 8.83 8.83 8.83 1 7.53 7.53 7.53 12 10.67 6.52 8.76

1 9.79 9.79 9.79 1 9.85 9.85 9.85 1 7.89 7.89 7.89 1 8.52 8.52 8.52 1 8.86 8.86 8.86 1 7.72 7.72 7.72 12 10.67 6.50 8.79

5 26.8 23.5 25.6 4 26.4 19.4 22.7 4 21.7 16.3 19.0 5 19.5 17.2 18.4 4 20.3 13.8 16.7 4 18.0 14.1 16.6 52 29.9 13.6 20.9

5 23.9 20.7 22.4 4 22.6 16.7 20.1 4 19.1 14.6 16.8 5 17.9 15.2 16.8 4 17.2 13.9 15.4 4 15.6 14.0 14.8 52 26.7 12.5 18.7

5 24.9 21.3 23.2 4 23.7 17.4 20.8 4 19.5 15.0 16.8 5 18.2 15.4 16.7 4 17.4 14.7 16.0 4 16.2 14.0 15.3 52 27.8 12.5 19.2

5 24.2 20.6 22.7 4 23.0 17.4 20.7 4 19.3 15.0 16.8 5 18.2 15.2 16.7 4 17.1 14.3 15.6 4 15.9 14.2 15.0 52 27.3 12.5 19.0

5 23.7 20.3 22.4 4 22.9 17.0 20.3 4 19.1 15.1 16.8 5 17.9 15.0 16.5 4 17.1 14.4 15.4 4 15.3 13.8 14.7 52 27.5 12.3 18.7

1 23.7 23.7 23.7 1 22.7 22.7 22.7 1 15.0 15.0 15.0 1 16.0 16.0 16.0 1 16.2 16.2 16.2 1 15.4 15.4 15.4 12 27.1 13.2 19.2

1 23.2 23.2 23.2 1 22.5 22.5 22.5 1 14.8 14.8 14.8 1 16.8 16.8 16.8 1 15.7 15.7 15.7 1 14.1 14.1 14.1 12 26.8 13.5 18.9

5 0.132 0.058 0.079 4 0.121 0.056 0.081 4 0.061 0.048 0.054 5 0.062 0.042 0.051 4 0.069 0.039 0.054 4 0.074 0.042 0.053 52 0.340 0.039 0.071

5 0.030 0.015 0.020 4 0.025 0.014 0.019 4 0.009 0.007 0.008 5 0.012 0.008 0.010 4 0.012 0.009 0.010 4 0.012 0.008 0.010 52 0.040 0.006 0.014

5 0.029 0.014 0.020 4 0.029 0.015 0.020 4 0.010 0.007 0.009 5 0.012 0.007 0.010 4 0.010 0.007 0.009 4 0.012 0.010 0.011 52 0.029 0.007 0.014

5 0.031 0.015 0.021 4 0.024 0.013 0.020 4 0.009 0.007 0.008 5 0.012 0.007 0.010 4 0.010 0.009 0.010 4 0.012 0.010 0.011 52 0.031 0.006 0.014

5 0.028 0.014 0.020 4 0.024 0.013 0.019 4 0.010 0.007 0.008 5 0.012 0.007 0.009 4 0.011 0.008 0.010 4 0.011 0.010 0.011 52 0.028 0.006 0.013

1 0.016 0.016 0.016 1 0.019 0.019 0.019 1 0.009 0.009 0.009 1 0.012 0.012 0.012 1 0.009 0.009 0.009 1 0.009 0.009 0.009 12 0.026 0.006 0.014

1 0.017 0.017 0.017 1 0.018 0.018 0.018 1 0.009 0.009 0.009 1 0.012 0.012 0.012 1 0.009 0.009 0.009 1 0.009 0.009 0.009 12 0.025 0.006 0.014

5 1.100 0.535 0.728 4 0.841 0.570 0.725 4 0.699 0.630 0.659 5 0.625 0.576 0.592 4 0.683 0.515 0.607 4 0.618 0.511 0.576 52 1.606 0.460 0.637

5 0.929 0.424 0.600 4 0.699 0.486 0.592 4 0.613 0.529 0.572 5 0.532 0.487 0.507 4 0.535 0.437 0.500 4 0.516 0.421 0.478 52 0.930 0.366 0.514

5 1.011 0.439 0.626 4 0.712 0.511 0.595 4 0.630 0.530 0.577 5 0.536 0.495 0.513 4 0.542 0.460 0.499 4 0.527 0.416 0.477 52 1.011 0.294 0.500

5 0.947 0.413 0.596 4 0.696 0.488 0.579 4 0.615 0.522 0.567 5 0.530 0.486 0.504 4 0.533 0.435 0.491 4 0.514 0.409 0.470 52 0.947 0.346 0.502

5 0.971 0.417 0.603 4 0.698 0.493 0.581 4 0.619 0.522 0.569 5 0.530 0.490 0.505 4 0.534 0.439 0.492 4 0.516 0.410 0.471 52 0.971 0.322 0.501

1 0.418 0.418 0.418 1 0.567 0.567 0.567 1 0.621 0.621 0.621 1 0.497 0.497 0.497 1 0.509 0.509 0.509 1 0.514 0.514 0.514 12 0.621 0.338 0.479

1 0.413 0.413 0.413 1 0.553 0.553 0.553 1 0.616 0.616 0.616 1 0.499 0.499 0.499 1 0.505 0.505 0.505 1 0.512 0.512 0.512 12 0.616 0.356 0.493

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 5 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 4 ND ND 0.00 52 ND ND 0.00

1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 12 ND ND 0.00

1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 1 ND ND 0.00 12 ND ND 0.00

5 0.7 0.3 0.5 4 0.5 0.4 0.5 4 0.5 0.4 0.5 5 0.4 0.4 0.4 4 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4 52 0.8 0.3 0.4

5 0.7 0.3 0.4 4 0.5 0.3 0.4 4 0.4 0.4 0.4 5 0.4 0.4 0.4 4 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4 52 0.7 0.3 0.4

5 0.7 0.3 0.4 4 0.5 0.4 0.4 4 0.4 0.4 0.4 5 0.4 0.4 0.4 4 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4 52 0.7 0.2 0.4

5 0.7 0.3 0.4 4 0.5 0.4 0.4 4 0.4 0.4 0.4 5 0.4 0.4 0.4 4 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4 52 0.7 0.2 0.4

5 0.7 0.3 0.4 4 0.5 0.3 0.4 4 0.4 0.4 0.4 5 0.4 0.4 0.4 4 0.4 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4 52 0.7 0.2 0.4

1 0.3 0.3 0.3 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.2 0.4

1 0.3 0.3 0.3 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.3 0.4

3月 年間10月 11月 1月 2月12月


